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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888/)

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT PRZEBUDOWY WNETRZA BUDYNKU
PRZEPOMPOWNI CZYNNIKA GRZEWCZEGO-
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WARSZTATU, SPAWALNI | MAGAZYNU

Lokalizacja:
95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 82
dziatka nr ew.61/1 i 62/4

Inwestor:

Z.E.C. sp.zo.0.
95-200 Pabianice, ul. Swietego Rocha 8

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- - <y e -
i . mgr in3. Piotr Sciegienka
PI’OJ € ktowall’ Upgwnienia budowlane do projektowania f
bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instatacji i urzadzer; L
ciepinych, wentylacyjnych, gazowydl
i wod-kan, nr ewid.: LOD/0479/POCS/06 {



¥.0pzKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT VA

utworzona 23 marca 2002 roku [
Jjako jednostka organizacyina Polskiej Itby Inzynierdw Budownictiwad

tadz, 8 lipca 2010 .

ZASWIADCZENIE nr 7495

Pan Piotr SCIEGIENKA
zamieszkaty: 95-030 Rzgéw
Grodzisko 42 A

jest czlonkiem £.8dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0D/IS/7495/06
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ] sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.
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e L Tvzenny eSivesh,
7 zA zegowosc
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Piotr|S

{
91-425 Léd2, ul. Péhocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56/39
c-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

vww . Jod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

| =

W zwigzku z budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Z.E.C., przepompowni czynnika
grzewczego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82, nalezy przestrzegaé zagadnienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robét oraz kolejnosé realizacii robdt podano w opisie niniejszego pracowania.
v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
Istniejgce instalacje w budynku:
e instalacja elektryczna,
instalacja c.o.,
instalacja wentylacyjna,
instalacja telefoniczna,
v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v" Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
» instalacja elektryczna - mozliwos$¢ porazenia pradem podczas montazu,
* zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
* zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki, wkretarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
» zagrozenie o$lepieniem (podczas robot spawalniczych),
* zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu.
v" Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
* przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
* systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v" Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom
» systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
* szczegbtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejacych instalacii

Opracowat:

mgr inz. Pioir Sciegienka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczert w specjalnosci instatacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
i wod-kan. nr ewid : LOD/0479/PQQS/06
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Projekt budowlany instalacji mechanicznej dodatkowych wydzielonych pomieszczefi istniejacej
hali pomp: warsztatu, spawalni i magazynu w przebudowywanym wnetrzu budynku przepompowni
czynnika grzewczego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82 dz."Nrew. G111 628,
WP

1. Przedmiot opracowania. e

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wenty!ébji mecharicznej
dodatkowych wydzielonych pomieszczen istnigjacej hali pomp: warsztatu, spawalni i magazynu
w przebudowywanym wnetrzu budynku przepompowni czynnika grzewczego zlokalizowanego
w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82 dz. Nr ew. 61/1 i 62/4.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa;
-Zlecenie i wytyczne Inwestora
-rzuty pomieszczenia dostarczone przez architekta
- wytyczne technologiczne
-obowigzujace normy i przepisy

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej
dodatkowych wydzielonych pomieszczer istniejacej hali pomp: warsztatu, spawalni i magazynu
w przebudowywanym wnetrzu budynku przepompowni czynnika grzewczego zlokalizowanego
w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82, zapewniajgcej:

o minimum ilosci $wiezego powietrza wymaganego dia jednej osoby wedtug obowigzujacych norm,
o wentylacje ogélng pomieszczenia wedlug norm i rozporzadzen

4. Podstawowe wielko$ci projektowanej instalacji.

e Kubatura wentylowanych pomieszczefi 159,5 m*

o llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiew 2.200 m*/h
o llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiew 2.200 m¥h
e Zapotrzebowanie ciepla (nagrzewnica wodna centrali) 30,0 kW

5. Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej.
5.1. Uwagi wstepne.

Dodatkowo wydzielone pomieszczenia istniejacej parterowej hali pomp: warsztat, spawalnia i magazyn
zostang podzielone &cianami murowanymi. Wysokos¢ w wydzielonych pomieszczeniach do stropu
pomieszczen wynosi 3,75 m natomiast do stropu hali pomp wynosi 8,25m.

5.2. Opis instalacji wentylacyjnej.

Ukiad nawiewny N1 dla dodatkowo wydzielonych pomieszczeri istnigjacej parterowej hali pomp:
warsztatu | spawalni zaprojektowano jako ciag kanaléw prostokatnych typu Al i typu SPIRO,
rozmieszczonych nad stropem wydzielonych pomieszczen oraz pod stropem pomieszczenia spawalni.
Nawiew powietrza do pomieszczenia spawalni odbywaé sig bedzie przy pomocy dwéch kwadratowych
anemostatéw nawiewnych z puszkami rozpreznymi natomiast do pomieszczenia warsztatu za pomocy
okragtego anemostatu nawiewnego 2160. Instalacje wyposazono w przepustnice regulacyjne.




Projekt budowlany instalacji mechanicznej dodatkowych wydzielonych pomieszczet istniejacej
hali pomp: warsztatu, spawalni i magazynu w przebudowywanym wnetrzu budynku pizep ompoWNi
czynnika grzewczego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82 dz. Nr ew\61H i62/4,

v o

S

Instalacje N1 obsluguje centrala wentylacyjna w wykonaniu lezacym z nagrzewnicg; wodng, tlumikiem
i automatykg VS-15-R-H-T prod. VTS Clima. Do centrali nalezy podigczy¢ zasilanie nagrzewnicy wodnej
wraz z zaworem tréjdrogowym i sitownikiem (dostarczane z automatyka) zgodnie z DTR urzadzenia oraz
w najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik DN15. Centrala bedzie
zlokalizowana na stropie wydzielonych pomieszczefi (nad pomieszczeniem spawalni).

Instalacja wentylacyjna zapewnia 100% $wiezego powietrza.

Swieze powietrze dostarczane jest do ukladu poprzez izolowany kanat czerpny i czerpnig Scienna. Czerpnig
instalacji nawiewnej zamontowaé nalezy w otworze okiennym (zgodnie z rys.1.) na wysokosci spéd czerpni

ok.3,8 m nad powierzchnig gruntu.

Uktad wywiewny W1 dia pomieszczenia spawalni zaprojektowano jako ciag kanafow prostokatnych typu
Al i typu SPIRO, rozmieszczonych nad stropem wydzielonych pomieszczefi oraz pod stropem
pomieszczenia spawalni. Wywiew powietrza z pomieszczenia spawalni odbywa¢ sig bedzie przy pomocy
kratki wywiewnej z przepustnica montowanej na kanale wywiewnym oraz dwéch bosych ssawek 315x250
zlokalizowanych nad stanowiskami spawania gazowego i elektrycznego mocowanych na elastycznych
ramionach wyposazonych w przepustnice umozliwiajgcych odciagnigcie zanieczyszczonego powietrza
znad powierzchni stotu spawalniczego. Instalacje wyposazono w przepustnice regulacyjne.

Ukiad wywiewny W1 obsiuguje wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVN 355E4
z regulatorem obrotéw RTRE3 i zabezpieczeniem termicznym S-ET10 prod. Systemair posadowiony na
tlumigcej podstawie dachowej SSD 355 na dachu czeéci socjalnej budynku (lokalizacja wg rys.1).

Praca uktadu wentylacyjnego okresowa. Pracg instalacji W1 zblokowac z instalacjg N1.

Uktad wywiewny W2 obstugujacy pomieszczenie warsztatu zaprojektowano jako ciag kanatéw typu
SPIRO rozmieszczonych nad stropem wydzielonych pomieszczen. Wywiew z pomieszczenia magazynu butli
odbywaé sie bedzie przy pomocy okraglego anemostatu wywiewnego 2160 montowanego w stropie
pomieszczenia.

Uklad W2 obstuguje wentylator dachowy TFSK 200 z regulatorem obrotéw REE1 prod. Systemair
posadowiony na ttumigcej podstawie dachowej SSD 225 na dachu czesci socjalnej budynku (lokalizacja wg
rys.1). Praca uktadu wentylacyjnego okresowa. Zblokowa¢ prace ukiadow N1 z W2.

Ze wzgledu na czasowe uzytkowanie dodatkowo wydzielonych pomieszczeri w istniejacej
parterowej hali pomp: warsztatu, spawalni zaprojektowane ukiady wentylacji mechanicznej dziataja
okresowo (podczas uzytkowania pomieszczen).

Podczas nieuzytkowania pomieszczef, pomieszczenia te wentylowane beda grawitacyjnie poprzez dwa
uktady wywiewne wentylacji grawitacyjnej WG. Wywiew z pomieszczeri odbywa¢ sig bedzie przy pomocy
dwéch okraglych anemostatéw wywiewnych @200 montowanych w stropie pomieszczefi podigczonych
kanatowo do projektowanych wywietrzakéw dachowych cylindrycznych @200 z podstawami dachowymi typu
Bll. Uktady WG (w pomieszczeniach warsztatu i spawalni) wyposazono w przepustnice z sitownikiem
zapewniajace wylaczenie ukiadéw wentylacji grawitacyjnej w przypadku dziatania wentylacji mechaniczne;.




Projekt budowlany instalacji mechanicznej dodatkowych wydzielonych pomieszezer istniejacej

hali pomp: warsztatu, spawalni i magazynu w przebudowywanym wnetrzu budynkupqupwi
HleZd) POWIATOWS

czynnika grzewczego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82 dz. Nr ew 6

Dla wentylacji pomieszczenia magazynu zaprojektowano osobny ukﬂ&dzwwgi"ﬁébtﬁdcﬁﬂ (1)

udownicrwa

95-2
grawitacyjnej WG. Wywiew z pomieszczenia magazynu odbywaé sie bedzie Pf% %‘ﬁﬁﬁqejgw%*ﬁﬁ

. . . . = 54 000
anemostatu wywiewnego 2200 montowanego w stropie pomieszczenia podla_czon%/_lfv anatewo - do

projektowanego wywietrzaka dachowego cylindrycznego @200 z podstawa dachowa typu BIl.

5.3. Materiafy.
Instalacja wentylacji zostala zaprojektowana z przewodéw wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym
o przekroju prostokatnym typ Al i okragtym typu SPIRO i trudno zapalnym (elastyczne).

5.4. Mocowanie przewodéw i urzadzen.
Projektowane przewody i urzadzenia mocowaé do stropu przy uzyciu typowych elementéw zlozonych
z ksztaftownikéw, pretéw gwintowanych oraz kotkéw rozporowych.

5.5, Izolacje.

Instalacje wentylacyjng czerpng N.1 na odcinku od centrali wentylacyjnej do przejécia przez $ciane
zewnetrzng budynku na calej diugosci izolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej typu Lamela Mat
gr. min 40 mm.

5.6. Préby i odbiory.

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWIO cz.VI -
instalacje ogrzewcze”, oraz winien byé zgodny z warunkami zawartymi w PN-78/B-10440 ,Wentylacja
mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” i WTWIO cz.V - instalacje
wentylacyjne”.

Do odbioru Wykonawca robét jest zobowiazany przedstawié karty gwarancyjne urzadzen oraz
swiadectwa kwallifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzef.

5.7. Wytyczne branzowe.

Branza grzewcza:
Zasili¢ nagrzewnice centrali wentylacyjnej Qgrz=30,0kW w wode grzewcza o temperaturze 80/60°C
wedfug wytycznych i danych producenta.

Branza elektryczna:
Zasili¢ urzadzenia wediug zestawienia:

Oznaczenie U N .

Ukadu Nazwa M (kW) Uwagi
Centrala wentylacyjna

N1 VS-15-R-H-T 400V/3/50 1,0 kW 1 szt

Wi1 Wentylator dachowy DVN 355E4 400V/3/50 0,7 kw 1 szt.

W2 Wentylator dachowy TFSK 200 230Vv/1/50 0,1 kw 1 szt.

Pompa Pompa wodna UPS 25-60 230V/1/50 0,1 1 szt.

Branza elektryczna i automatyka:

1. Nalezy zapewni¢ zblokowanie wszystkich uktadéw wentylacyjnych — jednoczesne zalgczenie.

iego



Projekt budowlany instalacji mechanicznej dodatkowych wydzielonych pomieszczen istnigjacei
hali pomp: warsztatu, spawalni i magazynu w przebudowywanym wnetrzu budynku przepompowni
czynnika grzewczego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 82 dz. Nr gw. 514 162/4;

2. Zapewni¢ zamknigcie na ukladach WG przepustnic wyposazonych wySIoWhikl” W p.'z;padk‘u "

dziatania uktadéw wentylacji mechanicznej.

5.8. Architektoniczno - konstrukcyjna.

o Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

5.9. Ochrona P.Poz.
e Przewody wentylacyjne przyjete w projekcie saniepalne, przewody elastyczne izolowane
i izolacja trudnozapalne.

6. Obliczenia.

6.1. Bilans ilo$ci powietrza wentylacyjnego

. . Pow. Kub. Temp. llos¢ powietrza Krotno$é | Uwagi/ Nr
Somissaczenie [(m? [m [°C) wentylacyjnego wymian zespolu
lato Nawiew | Wywiew (1/h] went.
Nr Nazwa Zima [m/h) [m*h]
wynikowa N1,W2,
15 | Warsztat 16,24 60,9 16 200 200 3.3 WG
16 | Spawalnia 26,28 | 98,6 “"V"1'k6°‘”a 2000 2000 20,3 | N1,W1,WG
Razem 425 159,5 2.200,0 | 2.200,0

o t.dlalata 30°C

o t,dlazimy -20°C

e tdialata wynikowa

e {diazimy 16°C

7. Zestawienie urzadzen.

Centrala wentylacyjna VS-15-R-H-T N1 1 8ZT.

Z automatyka

Producent: ,Vts Clima"

Wentylator dachowy DVN 355E4 +RTRE3+ S-ET10+SSD355 Wi 1 8ZT.
Producent: ,Systemair”

Wentylator dachowy TFSK 200 + REE1 W2 18ZT.
Producent: ,Venture Industries”

Pompa obiegowa UPS 25-60 N1 1 SZT.
Producent; ,Grundfoss”

Zawoér odcinajacy kulowy Dn32 5 8ZT.
Zawor tréjdrogowy z sitownikiem (dostawa z automatyka centrali wentylacyjnej) 1 SZT.
Manometr; Dn15, 1-6 bar 2 SZT.
Zawor kulowy Dn15 1 8ZT.

8. Zestawienie kanaléw i ksztaftek wentylacyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Sciegienky
Uprawmqnia hudowiane do projektowania
hez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej .
W 2akresie sieci, instalacji i urzadzen:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych
wod-kan. nr ewid.: LODM479/POOS/I06
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